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Monitoringsprogramma

Voldoende betrouwbare data van decentrale zuiveringen in de 
praktijk .

Protocol Database Onder-
zoeksplan

Doel



Monitoringsdoelen

Basismonitoring

Eénmalig projectkenmerken 

Effluent gegevens

Jaarlijkse beheergegevens

Intensieve monitoring 

Onderzoek

Werking systeem

Duurzaamheid

Pathogenen en micro’s



Voorbeeld data

Karakteristieke 
parameters

Alle systemen 21 - 100 i.e. Alle systemen 101 - 2000 i.e.

Nieuwe technieken 0 -20 i.e.

Influent Effluent Frequentie Influent Effluent Frequentie

Beoordeling geur en kleur ja 4x/jaar ja 12x/jaar

Debiet (m3/etm) gem/kwartaal ja ja gem. / maand

Aantal gebruikers 4x/jaar 12x/jaar

drinkwatergebruik over 
periode

4x/jaar 12x/jaar

pH Ja 4x/jaar Ja 12x/jaar

T (°C) Ja 4x/jaar Ja 12x/jaar

EC (µS/cm) Ja 4x/jaar Ja 12x/jaar

CZV (mg/l) Ja Ja 4x/jaar Ja Ja 12x/jaar

TOC (mg/l) Ja Ja 4x/jaar Ja Ja 12x/jaar

BZV (mg/l) Ja Ja 4x/jaar Ja Ja 12x/jaar

P-totaal (mg P/l) Ja Ja 4x/jaar Ja Ja 12x/jaar

PO4 (mg P/l) Ja Ja 4x/jaar Ja Ja 12x/jaar

N-Kj (mg N/l) Ja Ja 4x/jaar Ja Ja 12x/jaar

NH4
+ (mg N/l) Ja Ja 4x/jaar Ja Ja 12x/jaar

NO3- (mg N/l) Ja 4x/jaar Ja 12x/jaar

NO2
- (mg N/l) Ja 4x/jaar Ja 12x/jaar

TN (mg N/l) Ja Ja 4x/jaar Ja Ja 12x/jaar

Turbiditeit (NTU) ? ?

UV-VIS (254 nm) ? ?

Onopgeloste delen (mg/l) Ja Ja 4x/jaar Ja Ja 12x/jaar

Indien er sprake is van hergebruik van het effluent bovendien:

E - coli (kva/100 ml) ja 4x/jaar ja 12x/jaar

Chloride (mg/l) ja 4x/jaar ja 12x/jaar

Sulfaat (mg/l) ja 4x/jaar ja 12x/jaar

Tabel 5: Te verzamelen gegevens Onderzoek 
zuiveringsproces – in- en effluentparameters







Exacte of globale locatie



Exacte of globale locatie



Voor wat het waard is
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Waar werken we aan?

Een dashboard voor geavanceerde 
analyses ingevoerde data

Privacy

Controle mechanisme / validatie

Afspraken met partijen



Belangen?

Algemeen: 

beschikbaarheid van goede, betrouwbare en onderling 
vergelijkbare gegevens die eenvoudig geraadpleegd 
kunnen worden

Toezichthouders: 

overzicht voorzieningen in eigen gebied met 
rekentools; geen eigen spreadsheet meer nodig

Leveranciers: 

goede projecten in de picture met link naar leverancier

Projectleiders: 

handige tool voor opslag en bewerking data



Status monitor-protocol?

Aanbevelingen

Handreiking

Structuur



Vragen?

• Zie je voor je eigen organisatie nog 
andere voordelen? Welke?

• Wat zou in de volgende fase (naast een 
analyse-dashboard) nog meer moeten 
worden toegevoegd?

• Wie zouden er nu in deze testfase al data 
willen aanleveren?

• Kan dit uiteindelijk werken met vrijwillige 
en vrijblijvende samenwerking of moeten 
er interwaterschappelijke afspraken 
worden gemaakt?




